
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФедеральнОе бюджетнОе учрежденИе здравоохРанения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Ддыгеяl'

( ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгеп>)
Юридический адрес: з85000, Республика А,щrгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 окIIо 72619159 огрн 10501005з4890 иннкпп o|o504442ll0l050100l
ИСПЫТАТЕJЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RА.RU.21АБ18
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЩРуководитель ИЛi{ ,,;-gEepe эац{rr..
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,;:Pla;;"|l" ","ij,ПРОТОкбл лдьорАторных исслЕдовАний j\b 06.1.4.1.12008 '' ',",:.,,lt-..ilJ" '

от 19 сентября 2022 г.

Наименование пробы: Вода перел подачей в распределиr:yу. ..r"
Проба отобрана: июкенер ФБУЗ "ЩГиЭ в Республике А,щrгея в Красногвардейском районе'' Тазова

А.к.
Н! на метод отбора: гост з|942-12, гост р 562з7-|4

ЛЪ акта отбора: 10486

Щата и время отбора пробы: 14,09.2022 1l:15:00

!ата и время доставки пробы: 14,09.2022 15:00:00

Щель rrсследования: на соответствие требованиям

СанПин 1.2.3685-2l <Гигиеничёские нормативы и требования к обеспечеrпдо
безопасности и (лши) безвредности для человека факторов сре.щl обитания>

Заказчик: МО "Большесидоровское сельское поселение''

Объект, место, где проводился
отбор пробы:

Водопровод Мо "Большесидоровское сельское поселение'' Рq,сгrублика А,щrгея,
Красногвардейский район, а. Щжамбечи, центр аула водонапорная башrи

Вид упаковки: стериJIьная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Усл овия проведения иссJIедован ий соответствуют нормативлшм требованиям

Основание для проведения работы ,Щоговорная Nч порl"ления Ns договора

{ополнительная информация: Отсутствует

перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытатеJIьной лаборатории не допускается.
частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лабораторпи запрещено.
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Код пробы в ИЛЩ: 12008.|.2.22

.Щата проведения исепедоваший: с |4.09.2022 l5:00:00 по |9.09.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

наименование
показателя

Ед.
измерения

Результат испытаний
(+/- погрешность при

необходимости)

Требования по НЩ

Отсрствие

М икробиологические

ОКБ (обобщенные КОЕ/100 см3
колиформные
бакгерии)

мук 4.2,1018_01

омч KOElcM3
Не более 50

Iчtи( 4.2.1018-01

Примечыше: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельньж определений.
** Результат измерений представлеЕ в виде среднего арифметического значения трех параллеJъIIьD( определений.

Инфорйfrия об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

объектам, прошедшим отбор и испытание

лицо, ответственное за оформление протокола: Тащев С.А.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без пtлсьменного рахрешения rtспытательной лаборатории не допускается.
tIастичное воспрошзведение протокола без пшсьменного разрешения испытательной лаборатории запрещено,

Щата и номер док}мента о поверке
СИ, а-ттес-тации ИО, срок 

4ействия
65602l l7 до
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Наименоваяие средства измерений, испьпательного оборудования,
заводской номер

лабораторные AJ-2200CE ЛЬ ВL1012З9031


